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NOTUS-R-M0

?

 P10  ...  P5  ...  P1

qv = 320 m3/h

1.

 
Pos. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

qv (m3/h) 200 244 289 333 378 422 467 511 556 600

qv (l/s) 55,5 67,9 80,2 92,6 104,9 117,3 129,6 142,0 154,3 166,7

UC (V) 0 1,2 2,3 3,5 5 ?? ?? ?? ?? ??

320

2.

qv = 320 m3/h

P = 
4 − 3

·  (320 − 289) + 3
333 − 289

P = 3,7
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NOTUS-R-M1

?

qv = 320 m3/h

1.

 
Pos. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

qv (m3/h) 200 244 289 333 378 422 467 511 556 600

qv (l/s) 55,5 67,9 80,2 92,6 104,9 117,3 129,6 142,0 154,3 166,7

UC (V) 0 1,2 2,3 3,5 5 ?? ?? ?? ?? ??

320

2.

qv = 320 m3/h

UC = 
3,5 − 2,3

·  (320 − 289) + 2,3
333 − 289

UC = 3,15 V
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